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ZERTIFIZIERTEN LABORS

8 . Wertebereich
Einheit Grenzwerte nach

P t Wi k Bork
arameter asserwerk Borken Trin 1

Wasser-

°C 11,6 -
temperatur
elektrische uS/cm 531 2790 Die Beschaffenheit des gelieferten
Leitfahigkeit (bei 25°C) Trinkwassers kann sich zeitweise in
gewissen Grenzen andern, z.B. durch
pH-Wert - 7.7 6,5-9,5 Schwankungen in der Rohwasserqualitat,

durch vortbergehende Umstellungen in der

Aufbereitung, durch Versorgung aus einem
mmop/| 0,18 - anderen Wasserwerk oder durch

den Einfluss von Transportleitungen. Die

Vorgaben und Anforderungen der

Basekapazitat bis pH
8,2

Saurekapazitat

i mmol/l 3,71 - Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001)

bis pH 4,3 wurden jedoch zu jedem Zeitpunkt

eingehalten.
- mmol/I|
Gesamtharte odH 2,50 (14,0) -
el Eine Haftung aufgrund der Angaben von

Mittelwerten wird daher ausdricklich

Magnesium mg/l 4.0 - ausgeschlossen.

Calcium mg/| 93,6 - WASSERHA-R_l_E

Mangan gesamt mg/I <0,010 0,050

Eisen gesamt g/l 0,010 0,200 HARTEBEREICH Il - MITTEL
Zum Schutz der Gewasser vor Wasch- und

Natrium mg/I 11,2 200 Reinigungsmitteln hat der Gesetzgeber das
Waschmittelgesetz (Gesetz Uber die

Nitrat mg/l 2,97 50 Umweltvertraglichkeit von Wasch- und
Reinigungsmitteln) erlassen. Nach 89 dieses

Nitrit mg/! <0,020 0,10 Gesetzes sind die
Wasserversorgungsunternehmen
verpflichtet, die Hartebereiche des

Sulfat mg/l 44,8 250 Trinkwassers wie folgt anzugeben:

Chlorid mg/l 28,0 250 In unserem ganzen Versorgungsgebiet
entspricht das von uns gelieferte

Fluorid mg/I 0,11 13 Trinkwasser dem Hartebereich Il (mittel).
Bitte beachten Sie die auf dem

TOC (organischer Waschmittelpaket aufgedruckte

Kohlenstoff) mg/| 0.91 : Dosiervorschrift fur den jeweiligen
Hartebereich.

Uran mg/| 0,00074 0,010

Blei mg/I <0,002 0,010

ug = Mykrogramm (Millionstel Gramm)
mg = Milligramm (Tausendstel Gramm)



